Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o.0.
59-700 Bolestawiec, ul. tasicka 17.

- i Sekretariat Tel. 75 734 10 10; Fax. 75 640 19 11; www.pwik.boleslawiec.pl; sekretariat@pwik.boleslawiec.pI
A =="/
Stepstawne Laboratorium Tel. 75 734 67 23; ni@pwik.boleslawiec.pl; Biuro Obstugi Klienta Tel. 75 734 10 00: no@pwik.boleslawiec.pl

LABORATORIUM ul. Graniczna 48, 59-700 Bolestawiec

Czlonek rzeczywisty

Kiubu POLLAB nr 819 W\,
N Q///"/o PCA

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum :\\\\_é/i PoLsxiE CENTRUM

Akredytacji, sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA M AXREDYTACJ)

dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdan z badan X

= /—-\ = %
= =
Nr akredytacji AB 747 ’//@\\‘
s/, AN BADANIA
Zmmy
AB 747
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0039/24
Zleceniodawca Lubariskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Adama Mickiewicza 1A, 59-800 Luban
Cel badania Ocena jakosci wody (obszar regulowany prawnie)
Podstawa badania Zlecenie zewnetrzne / ZNL/061/009/24
Miejsce pobrania probki Luban - ul. Mickiewicza 1a - SUW - woda uzdatniona - zawor czerpalny
Data pobrania probki 2024-01-15
Data przyjecia do Laboratorium 2024-01-15
Prébke pobrat Laboratorium PWiK - Siendzielorz Katarzyna
Metodyka pobierania probki PN-EN 1SO 19458:2007 z wytgczeniem pkt4.4.3,4.4.4,4.4.5 4.4.6 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Obiekt badany  (rodzaj prébki) woda do spozycia przez ludzi
Stan prébki - fizykochemia prawidtowy
Stan probki - mikrobiologia prawidtowy
Informacje dodatkowe Integralng czeé¢ sprawozdania stanowi sprawozdanie z badan nr SB/04379/01/2024

z dnia 19.01.2024 r., pochodzace od zewnetrznego dostawcy ustugi badania
SGS Polska Sp. z 0.0. - AB 313.

dzielnik:
eceniodawca 1x

2.NL  1x




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0039/24

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Data wykonania badan: od 2024-01-15 do 2024-01-29

Wynik / rezultat** ®
i 2
[o]
Ip Badane cechy Norma/Procedura Jednostka . N NDZ
warto$¢ mep')s‘szvn S
0sC >
<
pH
1 . AZ PN-EN ISO 10523:2012 R - 7.6 + 02 MH 6.5-9.5
temperatura pomiaru © = 14.1°C
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa
Y,5 W temperaturze pomiaru
2 14.1°C, korekta za pomocag AZ PN-EN 27888:1999 R uS/cm 566 + 40 MH 2500
urzadzenia do kompensacji
_temperatury |
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
bez
PN-EN ISO 7887:2012 metoda D, 5 barwa " ;

& |Banva AZ  pN.ENISO 7887:2012/Ap1:201506. & MIPU pozoma * 2 MH nieprawidiowych
zmian. Pozgdana
warto$¢ w kranie
konsumenta - do

15 mg Pyl
Akceptowalna
przez
konsumentéw

4 Metnosé AZ PN-ENISO7027-1:2016-09 pkt53 R NTU 007 + 002 , o2
nieprawidtowych
zmian. Zalecany

zakres warto$ci
1 - B - B do 1,0 NTU
5 Stezenie jonu amonowego AZ PN-ISO 7150-1:2002 R mg/l <0.050 0.009 MH 0.50
6 Stezenie azotanéw AZ PN-82/C-04576.08Pv,:ycofana ainiegy R | mgl <0.44 0.08 MH 50
N T SR OO .. AN— I dee L -

7 :Stezenie azotyndw AZ PN-EN 26777:1999 R mg/l <0.080 0.014 - MH 0.50

8 Stezenie zelaza ogdlnego N; 1 PN-EN ISO 11885:2009 R pg/l <50 11 KP 200

9 Stezenie manganu h PN-EN ISO 11885:2009 R gl <5.0 09 KP 50

4 - B i B Akceptowalny
przez

10 Zapach NA, PN-C-04557:1972 wycofana z katalogu R R 20R & ; MH konsumentow i

z PN bez
nieprawidtowych
B S o o g i B zmian
11 Twardos$é ogdlna AZ PN-ISO 6059:1999 R Cr:gg 267 + 29 MH 60-500
3
1p |Plazeniechioniwoincae badanie . PN-EN ISO 7393-2:2018-04 R mgl <040 002 MH 03
w miejscu pobrania probki)

13 Stezenie chlorkow AZ PN-ISO 9297:1994 R ! mgl 18.2 + 25 MH 250

14 Stezenie siarczandw AZ PN-ISO 9280:2002 R mg/l 89 + 15 MH 250

15 Stezenie otowiu NZA ! PN-EN ISO 11885:2009 R pa/l <3.0 0.8 KP 10

16 Stezenie kadmu N?’ PN-EN ISO 11885:2009 R ugll <1.0 0.2 KP 5.0

17 Stezenie miedzi Rk PN-EN ISO 11885:2009 R mgl <0050 0011 KP 20

18 Stezenie niklu N, PN-EN ISO 11885:2009 R ol <3.0 08 KP 20

PB-07/PPP4 wydanie 01
19 Stezenie fluorkow AZ z dnia 15.03.2023 r. R mg/l <0.20 0.04 MH 1.5
na podstawie testu Nanocolor nr 0-40
FOZIP-0EPF MNrv denie 4 Clas atite. 2022-04-2 sUongsiron: 2



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0039/24

PB-08/PPP4 wydanie 01
20 Stezenie cyjankéw ogdinych AZ z dnia 15.03.2023 r. R ug/l <10 2 MH 50
na podstawie testu Merck nr 1.14561

Utlenialno§¢ z KMnO, (indeks

21 radmanganianowy) AZ PN-EN 1SO 8467:2001 R  mglo, <1.0 03 MH 5,0
Temperatura pobranej prébki PB-02/PPP4 wydanie 01 z dnia oc 0.1 s 04 | W
(pomiar w miejscu pobrania probki) 28.02.2023 r. . = ' H -

* Niepewnos¢ rozszerzona przy P=0,95 i k=2, nie uwzglednia pobierania probek gdy prébke pobiera Zleceniodawca lub jego Przedstawiciel.
** Rezultat jest poprzedzony znakiem ,<" i oznacza warto$¢ ponizej dolnego akredytowanego zakresu pomiarowego. Liczba po znaku ,<" to warto$¢
odpowiadajgca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedacej jednoczesnie granicg oznaczalnosci wyznaczong w Laboratorium, a
podana niepewno$¢ jest niepewnoscig tej wartosci.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Miejsce wykonania badania: Laboratorium, Rakowice k/ Bolestawca

Data wykonania badari: od 2024-01-15 do 2024-01-18

Wynik badania g
Ip Badane cechy Norma/Procedura Jednostka — — - g NDZ
5% rzedziat o
Wartos¢ rozszerzenia* 3
- S — — = —_— -—— - g ot < _
1 Liczba bakterii grupy coli AZ  PN-ENISO9308-2:201406 R NPLm/: oo 0 . AO 0
2 Liczba bakterii Escherichia coli AZ PN-EN ISO 9308-2:2014-06 R NP#? o 0 - AO 0
3 Liiczba enterokokéw katowych AZ PN-EN ISO 7899-2:2004 R jtk/100ml 0 - AO 0
T [ 1 T bez
Ogéina liczba mikroorganizmow w . . -
4 22912 oc 9 AZ PN-EN ISO 6222:2004 R | jtkiiml 0 ~ AO nlepraw1§ilowych
] o ) _ o A A [ zmian ‘
g Liczba Clostridum perfringens | py PN 150 14189:2016-10 R jtk/100mi 0 | 2 AO 0

(tacznie ze sporami)

* Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i jest oparta na niepewnosci standardowej
pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okoto 95%. Jezeli wynik jest: 0, nieobecne, warto$é poprzedzona jest
znakiem mniejszosci "<" lub wigkszodci ">", niepewno$ci nie podaje sig. Niepewnos$¢ nie uwzglednia skiadowej wynikajgcej z pobierania probek, gdy
prébke pobiera Zleceniodawca lub jego Przedstawiciel.

Autoryzowat: MH - Magdalena Hertman (specjalista ds. badania jakosci wody i Sciekéw), KP - Karolina Paliga-Puzio (specjalista
ds. badania jakosci wody i sciekéw), AO - Anna Ochocka (specjalista ds. badan mikrobiologicznych)

Objasnienia:

A - badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 747, dostepnym na stronie PCA:
https./fwww.pca.gov.pl/ NA - wynik poza zakresem akredytacji lub badanie nieakredytowane

R - metoda referencyjna, zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
(Dz.U.2017, poz. 2294)

Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Bolestawcu — DECYZJA Nr 141/23 z dnia 01 marca 2023 r.; DECYZJA Nr 220/23 z dnia 12.04.2023 r;

DECYZJA Nr 308/23 z dnia 06.06.2023 r.; DECYZJA Nr 438/23 z dnia 18.08.2023 r.

NDZ - Najwyzsza dopuszczalna zawartosc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spoZycia przez ludzi. (Dz.U.2017, poz.2294).

Oswiadczenie:

Dokumenty i zapisy dotyczgce probek i ich badania nie ujete w niniejszym sprawozdaniu, przechowywane sq w laboratorium PWIK i mogq byc
udostepnione Klientowi na zyczenie.

Dia probek pobranych przez Zleceniodawce lub jego Przedstawiciela, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za metode pobrania, transport, czysto$c
pojemnikéw Zleceniodawcy, a wyniki badan moga nie byc uzyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

Wyniki badania odnoszg sie wyfgcznie do otrzymanej préobki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Zleceniodawca ma prawo w kazdym czasie zfozy¢ do Prezesa Zarzadu skarge na $wiadczong ustuge oraz w przeciggu dwéch tygodni od dnia ofrzymania
sprawozdania z badar ztozyc reklamacje na pismie na jako$¢ wykonywanych przez laboratorium badar).

KONIEC
sprawozdanie sporzadzit sprawozdanie zatwierdzit
2024-02-07, Trybuta Anna 2024-02-07, Trybuta Anna
Kierownik Laboratorium Kierownik Labogatorium

KIEROWNIK ABORATORIUM

FOLP0EPPRY Nrwosdonim 04 Dates wydenia; 20220429 slicna stron: 33
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PoOLSKIE CENTRUM
AKREDYTACI

©

Laboratorium SGS Polska BADANIA
Pracownia Srodowiskowa

43-200 Pszczyna AB 313
ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/3 Pszczyna 2024-01-19
SPRAWOZDANIE Z BADAR NR SBI04379/01/2024 AR 0
Zleceniodawca ' ID: 1407
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0.

ul. tasicka 17

59-700 Bolestawiec " I -

s Podstawa realizacji
Zlecenle z dnia: 2023 08-04, numer systemowy 23021783

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagan
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy =
167911/08/2023 Woda uzdatniona
pr 0039/24
Nelaborstarng Dane zwigzane z pobieraniem probek
prébki Data pobierania Probkobiorca Identyfikacja metody pobierania
167911/08/2023 2024-01-15, godz.09:40 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania dostepny u Klienta, odpowiedzialnego za pobieranie prébek.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2024-01-17, godz.10:03 2024-01-17 2024-01-19
Uwagi

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Sporzgdzit:
mgr Katarzyna Gilowska

specjalista ds. projektow $rodowiskowych

SGS Polska Sp. z 0.0. | I1&E - Environment, Health & Safety

Al. Jerozolimskie 146A | Lokalizacje: ! Laboratoria;
02-305 Warszawa | Pszozyna  43-200, Cieszynska 52a  t +48 32 449 2500 Z Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznah 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 tf + 48 61 820 4031 | Pila 64-920, Na Leszkowie 4

Wroctaw ~ 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391

Szczecin  70-661, Gdariska 16B t+48 91421 3517 f+48 914213517 ; www.sgs.com/pl-pl

[ Member of the SGS Group (SGS SA)

NP 586-000-56-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dla M.St. Viurszaw; w War: zawie, X'l Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 000027334
Kaypitat zakiadowy 27 167 800,00 zi

Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874




Strona nr 2/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/04379/01/2024

Pszczyna 2024-01-19

R Whyniki/rezultaty i $é g ® D zczal
Oznaczany parametr Jednostka Ident;t:f:l;aaazzr::tody badan (y) :::::r:c?:: [ Z:E é [ o\,:vl::t:::i “(:DS) |
167911/08/2023 ) 23 § wskaznik6w
Chrom (Cr) gl | PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <4,0 10,4 PS | MW <50
(A),(ZPS)
Sod (Na) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 712 +1,07 PS | MW <200
| laners)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 7,78 10,78 PS | MW 7-1258 210
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) g/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 49,8 +7,5 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 +0,1 PS | MW <10
(A).(ZPS)
Srebro (Ag) mg/| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 +0,0002 PSIMW| <o0,0171®21D
(A),(ZPS)
Selen (Se) gl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0 +0,2 PS | MW <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ug/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <1,0 +0,1 P8 | MW <5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,050 +0,005 PS | MW 1,0
(A),(ZPS)
Bromiany g/l PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <5,0 +1,3 PS | MW =2l 218
Rte¢ (Hg) g/l PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050 10,013 PS | MW <1,0
Benzo(a)piren gl PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,003 +0,001 PS | MW <0,010
Suma wielopierscieniowych ugil PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,024 +0,009 PS | MW <0,10 9218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA) v)
Akryloamid gl PB-DAO-14 (A),(ZPS) <0,075 +0,027 PS | MW <0,10 N 218
Epichlorohydryna ugll PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) <0,030 +0,011 PS | MW <0,10 M2
Benzen gl PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 +0,09 PS | MW <1,0
Chlorek winylu ug/l PN-EN I1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 +0,05 PS | MW <050 V=18
Suma trichloroetenu i gl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0 +0,6 PS | MW <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ugll PN-EN I1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80 +0,24 PS | MW <3,0
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 +0,0003 PS | MW <0,0302 72 10
Bromodichlorometan mg/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 +0,0003 PS | MW <0,0152 21D
eri)halometany - ogétem (suma THM) g/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <4,0 +1.2 PS{MW/| <100% 10 218
XV,
Suma pestycydow ® pgll ! PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,44 40,16 PS|MW| <0,50918 218

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako éci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)



Strona nr 3/3 Pszczyna 2024-01-19
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/04379/01/2024

gkzAb Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartoéci siarczanéw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

s 24P W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartoéci dla cieptej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

izt W miarg mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagnigcia nizszej wartosci

W8, Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

61 8) 218 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcj.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

9 i10248 W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dagzyé sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogétem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

2) 218 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

&) 210 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

1) 218 Warto$¢ odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe —l

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; ) Suma WWA jako suma stezen zwigzkow:

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PB-DAO-14 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PN-EN SO 10301:2002 ¥ Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 ) Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4-DDD; 4,4'-DDE; 4,4-DDT; 2,4'-DDD; 2.4-DDE.

2,4-DDT, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.34.2023 z dnia 25.1 0.2023r)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta; mogg one wplywaé na wazno$é wynikow.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie ,Wyniki/rezultaty badan (y)" poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica oznaczalnoéci (y) wraz z odpowiadajaca tej wartoéci niepewnoscig (yxU) (w
przypadku ilodciowych analiz fizykochemicznych).

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspblczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okoto 95%. Niepewno$¢ podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https://www.sgs.pl/pl-pl/terms-and-condilions), w oparciu o ktére zrealizowano usluge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykgji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg | wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w cato$ci, kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badart i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych, otrzymanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, ze probki zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposcb pobrania i
reprezentalywnosc probki.






